ADAPTADOR
81.1/2" (PVC).

COTOVELO DE PVC 14"
NIPLE DE PVC @1X%".

FLANGE DE POLIPROPILENO
(ANSI-B.16.5) 150 PSIG #1X%".

FLANGE CEGO DE PE
C/ FURO CENTRAL 83 mm..

APTADOR DE PVC #".

COTOVELO DE PVC @%".
BOCA DE VISITA.

-3 RESPIROS #1J%"COM FILTROS
COM LA DE VIDRO.
BOCA DE INSPEGAO COM TAMPA

=== ROSQUEADA #6".
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PINTAR O PRODUTO. 7
= N\ 7
VALVULA PPFV 92" SEGUE: 7 270"
MONTADA DE FABRICA COM
FUROS #2mm PARA ALNMIO. o
TEE DE PYC ROSQ, 2 S | #2550
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f
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et CAPACIDADE [ DIMENSOES NOMINAIS
NOMINAL H H1 H2
LITROS mm. mm. mm.
10.000 2393 | 2175 218
NOTAS: 12.500 2893 | 2675 | 218
—0S TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENGAO TEMPORARIA 15.000 3393 1 3175 | 218
COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
—LIGAGOES DE OS VOLUMES SAO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NAO
PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMETRICAS.
—LIGAGOES DE TUBULAGOES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM frew DESCRIGAD QuANT. Tieo - owenstes
MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
—BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIAMETRO DO TANQUE COM UMA 2 | ELMINADOS "COPOS” DA BASE. [1-08. 10 wrmson
MANTA PLASTICA ENTRE A BASE E O TANQUE. 1 [ MODIFICADO FUNDO DO TANQUE. 01.10.08f s
—DIMENSOES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERANCIA DE +2%. u REVISAO DATA | NOME | W REVISAO DATA_| NOME
—PRESSAO MAXIMA: ATMOSFERICA. CLIENTE: ESCALA: | DESENHO | RODRIGO B. | 29.04.04
—TEMPERATURA MAXIMA: 60°C. VERIF.
TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO
—A ORIENTAGAO DOS BOCAIS PODERA SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE S/E [CONTR.
DO o_._mzqm. RECOMENDADO P/ PEROXIDO DE HIDROGENIO. APROV. RUBENS | 29.04.04
—COTA "H” A CRITERIO E EM FUNGAO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MINIMO 80mm)
@®SEGUE EM SEPARADO. ’F‘—:’ Ne SR.3-2063-2
TERMOPLASTICOS




